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YHTEENVETO, ALTISTUMISOLOSUHDEARVIO 

 
 

 
 
 
KIVIKOULU  
 

Kellarikerros 

Kellarikerroksen tilat on osittain poistettu käytöstä tai ne ovat varastokäytössä. 
Kellarikerroksen altistumisolosuhde on todennäköinen. 

 

 



Pohjakerros 

Pohjakerroksen tiloissa altistumisolosuhde on todennäköinen. 
(keittiö, ruokasali ja luokkatiloja) 

 

 

1. kerros 

1. kerroksessa tilojen 101-103 ja 107-113 alueella altistumisolosuhde on 
todennäköinen (luokkatiloja ja opettajien huone). 

 



 

 

PUUKOULU 

Kellarikerros 

Kellarikerroksen altistumisolosuhde on epätodennäköinen. 
Kellarikerroksen tila 002 nykyisin ulkovälinevarastokäytössä.  

1. kerros 

1. kerroksen altistumisolosuhde on todennäköinen. 
(rakennuksen luokkatilat, ao. pohjakuva) 

 

 



 

TAPOLAN TALO 

Kellarikerros 

Kellarikerroksen altistumisolosuhde on todennäköinen. 
(Käynti ulkoa, vain muutaman neliömetrin alue) 

1-kerros 

Kerroksen 1 altistumisolosuhde on todennäköinen. 
(rakennuksen luokkatilat, ao. pohjakuva) 

 

 

 



 

PIHARAKENNUS 

Terveydenhoitajan tilat 

Altistumisolosuhde on epätodennäköinen 

Wc-tilat 

Altistumisolosuhde on epätodennäköinen 

 

 


